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1 - kolano 909 Dz160PE
zaslepka Dz160PE
rozciecie gazociggu Dn150
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6 - kolumna wydmuchowa dn32 do odpowietrzenia
? - elektromufa Dz160PE
8 - opaska naprawcza

rura Dz63 PE100 SDR11 ( by passs) - 30 m

miejsce wykonania zaciskow/ miejsce zaciSnigcia zabezpieczyc mufg wzmacniajacqg Dz160PE
- trojnik siodtowy z frezem do nawiercania pod ciSn. dz 160/63

ist. gaz. DN100
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by-pass PE Dz63
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1 - kolano (zatom) 4° Dz125PE
zaslepka Dz125PE
rozciecie gazociggu Dz125PE
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7 - elektromufa Dz125PE
8 - opaska naprawcza

rura Dz63 PE100 SDR11 ( by passs) - 30 m

ist. gaz. DN100

miejsce wykonania zaciskow/ miejsce zaciSnigcia zabezpieczyc mufa wzmacniajacqg Dz125PE
trojnik siodtowy z frezem do nawiercania pod cisn. dn125/63
6 - kolumna wydmuchowa dn32 do odpowietrzenia

ist. gaz. Dn100

By-pass B4
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1 - kolano 909 Dz125PE
2 - zaslepka Dz125PE
3 - rozciecie gazociggu Dn100

L - miejsce wykonania zaciskow/ miejsce zaciSniecia zabezpieczyc mufa wzmacniajaca

Dz125 - kolumna wydmuchowa dn32 do odpowiefrzenia

5 - trojnik siodtowy z frezem do nawiercania pod cisn. dn125/63

6 - kolumna wydmuchowa dn32 do odpowiefrzenia
1 - elektromufa Dz125PE
8 - opaska naprawcza

rura Dz63 PE100 SDR11 ( by passs) - 30 m
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STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ronda wraz z fragmentem
) ulicy u zbiegu ulic Pitsudskiego,
WEZEI/_ 62,64 ztaczka rurowo kotnierzowa PE/stal 25/32 TEMAT Podmiejskiej i Alei Spacerowej
Rura ochronna dla proj.sieci Dz 125mm Rura ochronna dla proj.sieci Dz 160mm w Rawiczu wraz z odwodnieniem
i oswietleniem oraz przebudowg
infrastruktury technicznej
rura ochronna Dz200 PE100 SDR11 rura ochronna Dz250 PE100 SDR11
L. " YTUL 5
zasuwa do przytaczy domowych z kroccami do zgrzew. 1 ) RYSUNKU SCHEMAT MONTAZOWY
T rura rzewodowa
z obudowg teleskopowg i skrzynkg do zasuw rura_przewodowa P
j BRANZA GAZOWA
Ptozy centrujace Ptozy centrujace
150 120 150 120 STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
. . . PRI | | | | | | PROJEKTOWAL mgr inz. Agnieszka PACH
obejma do nawiercania pod cisSnieniem NR UPRAWNIEK TP
SPECJALNOSC betcoanct s, s
SPRAWDZIL inz. Agnieszka RAK
/ NRUPRAWNIER | S/ysemiosss
z / SPECIALNOSC A
/‘ DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
Ptozy centrujace max - 1500mm P*°Z>I’( :i”:“lgge _ max - 1500mm 15.06.2018 - 03
— } WYSOKO = mm
wysokos¢ H=25mm y Nazwa pliku: [087_PW_PSG_sm_01_A.dwg (087_PW_PSG_sm_01A.pdf)
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